
Abb. 1a

Jøtul F 371 Advance Jøtul F 373 Advance
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Außenluftanschluss
Öffnung im Boden für 
Ø 100 mm Außenluftanschluss

Minimale Abmessungen der Fußbodenplatte
X/Y Gemäß den geltenden nationalen Gesetzen und Regelungen
* Außenluftanschluss
** Min. Abstand zu Möbeln / brennbare Materialien

Fußbodenplatte

Öffnung im Boden für 
Ø 100 mm Außenluftanschluss

Min. Abstand zu brennbarer Wand

Min. Abstand zu brennbarer Wand
mit drehbarer Säule

Brennbare Wand



Abb. 1b

Jøtul F 370 Advance - Min. Abstand zu  Brandmauer
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